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DEBESONDERE HINWEISE 

 
verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten 
oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie 
beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des 
Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefah-
ren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 
Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne 
Beaufsichtigung durchgeführt werden.

 Der Anschluss an das Stromnetz ist nur als fester Anschluss er-
laubt. Das Gerät muss über eine Trennstrecke von mindestens 

 Die elektrische Anschlussleitung darf bei Beschädigung oder 
Austausch nur durch einen vom Hersteller berechtigten Fach-
handwerker mit dem originalen Ersatzteil ersetzt werden.

 -
gen“ beschrieben.

 Beachten Sie den minimalen und maximalen Einlasswasserdruck 

 Das Gerät steht unter Druck. Während der Aufheizung tropft das 
Ausdehnungswasser aus dem Sicherheitsventil.

 Betätigen Sie regelmäßig das Sicherheitsventil, um einem Festsit-

 
Gerät entleeren“ beschrieben.

 Installieren Sie ein baumustergeprüftes Sicherheitsventil in der 
-

gigkeit von dem Ruhedruck evtl. zusätzlich ein Druckminderventil 
benötigen.

 -
tem Sicherheitsventil das Wasser ungehindert ablaufen kann.

 Montieren Sie die Abblaseleitung des Sicherheitsventils mit einer 
stetigen Abwärtsneigung in einem frostfreien Raum.

 Die Abblaseöffnung des Sicherheitsventils muss zur Atmosphäre 
geöffnet bleiben.
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BEDIENUNG DE

Die Kapitel „Bedienung“ und „Besondere Hinweise“ richten sich an den Gerätebenutzer und den Fach-
handwerker.
Das Kapitel „Installation“ richtet sich an den Fachhandwerker.

 Hinweis
Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.
Geben Sie die Anleitung gegebenenfalls an einen nachfolgenden Benutzer weiter.

1.1 Sicherheitshinweise

1.1.1 Aufbau von Sicherheitshinweisen

 SIGNALWORT Art der Gefahr
Hier stehen mögliche Folgen bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises.
 » Hier stehen Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

1.1.2 Symbole, Art der Gefahr

Symbol Art der Gefahr

 

Verletzung

 

Stromschlag 
 

 

Verbrennung
(Verbrennung, Verbrühung)

1.1.3 Signalworte

SIGNALWORT Bedeutung
GEFAHR Hinweise, deren Nichtbeachtung 

schwere Verletzungen oder Tod zur 
Folge haben.

WARNUNG Hinweise, deren Nichtbeachtung 
schwere Verletzungen oder Tod zur 
Folge haben kann.

VORSICHT Hinweise, deren Nichtbeachtung zu 
mittelschweren oder leichten Verlet-
zungen führen kann.

1.2 Andere Markierungen in dieser Dokumentation

 Hinweis
Allgemeine Hinweise werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.
 » Lesen Sie die Hinweistexte sorgfältig durch.

Symbol

 

Sachschaden
(Geräte-, Folge-, Umweltschaden)

 

Geräteentsorgung

 » Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen. Die erforderlichen Handlungen werden 
Schritt für Schritt beschrieben.

 A 

Diese Markierung ist einen Verweis zur Abbildung A.

1.3 Maßeinheiten

 Hinweis
Wenn nicht anders angegeben, sind alle Maße in Millimeter.
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BEDIENUNG DE

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Gerät dient zur Erwärmung von Trinkwasser und kann eine oder mehrere Entnahmestellen versorgen.
Das Gerät ist für den Einsatz im häuslichen Umfeld vorgesehen. Es kann von nicht eingewiesenen Personen 

verwendet werden, sofern die Benutzung in gleicher Weise erfolgt.
Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Als nicht bestim-
mungsgemäß gilt auch der Einsatz des Gerätes zur Erwärmung anderer Flüssigkeiten als Wasser oder 

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten dieser Anleitung sowie der Anleitungen 
für eingesetztes Zubehör.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

 WARNUNG Verbrennung
Die Armatur und das Sicherheitsventil können während des Betriebs eine Temperatur 

 WARNUNG Verletzung
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, 
sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt 
werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder 
dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von 
Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

 Sachschaden
Die Wasserleitungen und das Sicherheitsventil sind vom Nutzer vor Frost zu schützen.

 Hinweis
Das Gerät steht unter Druck. Während der Aufheizung tropft das Ausdehnungswasser 
aus dem Sicherheitsventil.
 » Tropft nach Beendigung der Aufheizung Wasser, informieren Sie Ihren Fachhandwer-
ker.

2.3 CE-Kennzeichnung
Die CE-Kennzeichnung belegt, dass das Gerät alle grundlegenden Anforderungen erfüllt:
 Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit
 Niederspannungsrichtlinie

2.4 Prüfzeichen
Siehe Typenschild am Gerät.
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BEDIENUNG DE

3 
Das geschlossene (druckfeste) Gerät erwärmt elektrisch oder über einen Rohrwärmeübertrager Trink-
wasser.
Die Temperatur für die elektrische Erwärmung können Sie mit dem Temperatur-Einstellknopf bestimmen. 
In Abhängigkeit von der Stromversorgung erfolgt eine automatische Aufheizung bis zur gewünschten 
Temperatur. Sie können die aktuelle Warmwassertemperatur am Temperaturindikator ablesen.
Der Stahl-Innenbehälter ist mit Spezial-Direktemail „Co Pro“ und mit einer Schutzanode ausgerüstet. Die 
Anode ist ein Schutz des Innenbehälters vor Korrosion.

Frostschutz
Das Gerät ist auch bei der Temperatureinstellung „*“ vor Frost geschützt, falls die Stromversorgung ge-
währleistet ist. Das Gerät schaltet rechtzeitig ein und heizt das Wasser auf. Die Wasserleitungen und das 
Sicherheitsventil werden durch das Gerät nicht vor Frost geschützt.

Sie können die Temperatur für die elektrische Erwärmung stufenlos einstellen.
Für die Erwärmung des Wassers mit dem Wärmeübertrager stellen Sie die gewünschte Temperatur an 
der Regelung des Wärmeerzeugers oder an der Pumpe ein.

OVK

 A 

LOVK

 B 
1 Signallampe für Betriebsanzeige
2 Temperatur-Einstellknopf
* Frostschutz

Systembedingt können die Temperaturen vom Sollwert abweichen.

Signallampe für Betriebsanzeige
Die Signallampe für Betriebsanzeige leuchtet, während das Wasser aufgeheizt wird.

Temperaturindikator

 C 
1 
2 
3 
Die aktuelle Temperatur wird in Position des Temperaturindikators im Inneren des Behälters gemessen 

4.1  Urlaub und Abwesenheit
 » Stellen Sie bei mehrtägiger Nichtbenutzung den Temperatur-Einstellknopf auf eine Position zwi-

schen der Frostschutz- und der Energiesparstellung.
 » Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, stellen Sie es aus Energiespargründen auf Frost-

schutz ein. Wenn keine Frostgefahr besteht, können Sie das Gerät auch vom Stromnetz trennen.
 » Heizen Sie den Behälterinhalt aus hygienischen Gründen vor der ersten Nutzung einmalig auf über 
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BEDIENUNG DE

 » Lassen Sie die elektrische Sicherheit am Gerät und die Funktion des Sicherheitsventils regelmäßig 
von einem Fachhandwerker prüfen.

 »
Der Fachhandwerker entscheidet danach, in welchen Abständen eine erneute Kontrolle durchge-
führt werden muss.

 »
des Gerätes genügt ein feuchtes Tuch.

Verkalkung
 » Fast jedes Wasser scheidet bei hohen Temperaturen Kalk aus. Dieser setzt sich im Gerät ab und 

zu Zeit entkalkt werden. Der Fachhandwerker, der die örtliche Wasserqualität kennt, wird Ihnen den 
Zeitpunkt für die nächste Wartung nennen.

 » Kontrollieren Sie regelmäßig die Armaturen. Kalk an den Armaturausläufen können Sie mit handels-
üblichen Entkalkungsmitteln entfernen.

 »
vorzubeugen.

6 
Problem Ursache Behebung
Das Wasser wird nicht warm und die 
Signallampe leuchtet nicht.

Es liegt keine Spannung an. Prüfen Sie die Sicherungen in der 
Hausinstallation.

Das Wasser wird nicht warm genug 
und die Signallampe leuchtet.

Die Temperatur ist zu niedrig einge-
stellt.

Stellen Sie die Temperatur höher ein.

 Das Gerät heizt zum Beispiel nach 
großer Warmwasserentnahme nach.

Warten Sie, bis Signallampe für Be-
triebsanzeige erlischt. 

Die Ausflussmenge ist gering. Der Strahlregler in der Armatur oder 
der Duschkopf ist verkalkt oder ver-
schmutzt.

Reinigen und / oder entkalken Sie den 
Strahlregler oder den Duschkopf.

Können Sie die Ursache nicht beheben, rufen Sie den Fachhandwerker. Zur besseren und schnelleren 
Hilfe teilen Sie ihm die Nummern vom Typenschild mit (000000 und 0000-000000):

 D 
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DEINSTALLATION 

7 
Die Installation, Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparatur des Gerätes darf nur von einem Fach-
handwerker durchgeführt werden.

7.1 Allgemeine Sicherheitshinweise
Wir gewährleisten eine einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit nur, wenn das für das Gerät be-
stimmte Original-Zubehör und die originalen Ersatzteile verwendet werden.

7.2 Vorschriften, Normen und Bestimmungen

 Hinweis
Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.

8.1 Lieferumfang
Mit dem Gerät werden geliefert:
 Sicherheitsventil
 Temperaturindikator
 Stopfen (1 x G 3/4)

OVK
 je 2 Schrauben, Scheiben, Dübel

LOVK
 2 Wandhalter
 je 4 Schrauben, Scheiben, Dübel

9.1 Montageort
Das Gerät ist zur festen Wandmontage auf einer geschlossenen Fläche vorgesehen. Achten Sie darauf, 
dass die Wand ausreichend trag fä hig ist.

Montieren Sie das Gerät immer senkrecht, in einem frostfreien Raum und in der Nähe der Entnahmestelle.

OVK
Das Gerät kann nicht in einer Ecke montiert werden, da die Schrauben zur Befestigung an der Wand von 
der Seite zugänglich sein müssen.

LOVK
Die Anschlüsse "Kaltwasser Zulauf" und "Warmwasser Auslauf" an der linken Seite des Gerätes müssen 
zugänglich sein.

9.2 Wandaufhängung montieren

 Hinweis
Achten Sie darauf, dass der Temperatur-Einstellknopf von vorn zugänglich ist.

Die am Gerät befestigte Wandaufhängung ist mit Haken-Langlöchern versehen, die eine Montage auf 
bereits bestehende Aufhängebolzen von Vorgängergeräten in den meisten Fällen ermöglicht.
 » Übertragen Sie andernfalls die Maße für die Bohrungen auf die Wand (siehe Kapitel „Technische 
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DEINSTALLATION 

OVK
 » Bohren Sie die Löcher und befestigen Sie die Wandaufhängung mit Schrauben und Dübeln. Wählen 

Sie das Befestigungsmaterial nach Festigkeit der Wand aus.
 » Hängen Sie das Gerät mit den Wandaufhängungen an die Schrauben oder Bolzen. Beachten Sie 

Sie gegebenenfalls mit zwei Personen.
 » Richten Sie das Gerät waagerecht aus.

LOVK
 » Bohren Sie die Löcher für die Wandhalter und drehen Sie die Schrauben ein.
 » Hängen Sie das Gerät waagerecht auf. Beachten Sie dabei das Leergewicht des Geräts (siehe Ka-

pitel „Technische Daten / Datentabelle“) und arbeiten Sie gegebenenfalls mit zwei Personen.

MONTAGE

10.1 Wasseranschluss

 Sachschaden
Führen Sie alle Wasseranschluss- und Installationsarbeiten nach Vorschrift aus.

Das Gerät muss mit Druck-Armaturen betrieben werden.

10.1.1 Zugelassene Werkstoffe

 Sachschaden
Beim Einsatz von Kunststoff-Rohrsystemen beachten Sie die Herstellerangaben und das 

Kaltwasserleitung
Als Werkstoffe sind feuerverzinkter Stahl, Edelstahl, Kupfer und Kunststoff zugelassen.

Warmwasserleitung
Als Werkstoffe sind Edelstahl, Kupfer und Kunststoff-Rohrsystemen zugelassen.

10.1.2 Sicherheitsventil montieren

 Hinweis
-

derventil eingebaut werden.

-
tabelle“).
 »

Sie dabei, dass Sie in Abhängigkeit von dem Ruhedruck eventuell zusätzlich ein Druckminderventil 
benötigen.

 » -
gehindert ablaufen kann.

 » Montieren Sie die Abblaseleitung des Sicherheitsventils mit einer stetigen Abwärtsneigung in einem 
frostfreien Raum.

 » Die Abblaseöffnung des Sicherheitsventils muss zur Atmosphäre geöffnet bleiben.
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DEINSTALLATION 

10.2 Elektrischer Anschluss

 WARNUNG Stromschlag
Führen Sie alle elektrischen Anschluss- und Installationsarbeiten nach Vorschrift aus.
Trennen Sie bei allen Arbeiten das Gerät allpolig vom Netzanschluss.

 WARNUNG Stromschlag
Der Anschluss an das Stromnetz ist nur als fester Anschluss erlaubt. Das Gerät muss 

-
den können.

 WARNUNG Stromschlag
Achten Sie darauf, dass das Gerät an den Schutzleiter angeschlossen ist.

 Sachschaden
Beachten Sie das Typenschild. Die angegebene Spannung muss mit der Netzspannung 
übereinstimmen.

10.3 Wärmeübertrager

 Sachschaden
Im Wärmeübertragerbetrieb hat das Gerät keinen Sicherheitstemperaturbegrenzer. Die 
Sicherheitsfunktion muss durch den externen Wärmeerzeuger gewährleistet sein.
 » Begrenzen Sie die maximale Temperatur des externen Wärmeerzeugers auf die maxi-
mal zulässige Temperatur des Gerätes.

 » Montieren Sie den Wärmeübertrager Vor- und Rücklauf (siehe Kapitel „Technische Daten / Maße 
und Anschlüsse“).

Elektrische Anschlussleitung

 GEFAHR Stromschlag
Die elektrische Anschlussleitung darf bei Beschädigung oder Austausch nur durch einen 
vom Hersteller berechtigten Fachhandwerker mit dem originalen Ersatzteil ersetzt werden.

ausgeliefert.
 » Reicht die Leitungslänge nicht aus, klemmen Sie die Anschlussleitung im Gerät ab. Verwenden Sie 

ein geeignetes Installationskabel.
 » Achten Sie bei der Verlegung der neuen elektrischen Anschlussleitung darauf, dass sie wasserdicht 

durch die vorhandene Kabeldurchführung geführt wird, und schließen Sie sie innerhalb des Gerätes 
sachgerecht an.

10.4 Temperaturindikator installieren
 » Drücken Sie den Temperaturindikator in die Öffnung, bis er einrastet.
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DEINSTALLATION 

11.1 Erstinbetriebnahme

 Hinweis
Füllen Sie das Gerät vor dem elektrischen Anschluss mit Wasser. Wenn Sie ein leeres 
Gerät einschalten, schaltet der Sicherheitstemperaturbegrenzer das Gerät ab.

 » Spülen Sie die Kaltwasserleitung vor dem Anschluss des Gerätes gründlich durch, damit keine 
Fremdkörper in den Behälter oder das Sicherheitsventil gelangen.

 » Installieren Sie eine Umlaufpumpe in den Wärmeübertragerkreis.
 » Spülen Sie vor der Installation des Gerätes den Wärmeübertrager mit einem Wasserstrahl, um 

Fremdkörper zu beseitigen.

 E 

 » Stecken Sie einen Temperaturfühler der Regelung des Wärmeerzeugers, der an den Wärmeüber-
trager angeschlossen ist, in die freie Fühlerhülse am Flansch. Öffnen Sie dazu die "Durchführung 
elektrische Leitungen I" an der Sollbruchstelle. Stecken Sie den Temperaturfühler durch die "Durch-
führung elektrische Leitungen I" und bis zum Anschlag in die Fühlerhülse.

 »

 » Öffnen Sie eine Entnahmestelle so lange, bis das Gerät gefüllt und das Leitungsnetz luftfrei ist.
 » Entlüften Sie den Wärmeübertrager.
 »

 »

 » Drehen Sie den Temperatur-Einstellknopf auf maximale Temperatur.
 » Schalten Sie die Netzspannung ein.
 » Prüfen Sie die Arbeitsweise des Gerätes. Achten Sie dabei auf das Abschalten des 

Temperaturreglers.
 » Prüfen Sie die Funktion des Sicherheitsventils.

11.1.1 Übergabe des Gerätes
 » Erklären Sie dem Benutzer die Funktion des Gerätes und des Sicherheitsventils und machen Sie ihn 

mit dem Gebrauch vertraut.
 » Weisen Sie den Benutzer auf mögliche Gefahren hin, speziell die Verbrühungsgefahr.
 » Übergeben Sie diese Anleitung.

11.2 Wiederinbetriebnahme
Siehe Kapitel „Erstinbetriebnahme“.

 » Trennen Sie das Gerät mit der Sicherung in der Hausinstallation von der Netzspannung.
 » Entleeren Sie das Gerät. Siehe Kapitel „Wartung / Gerät entleeren“.
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 Hinweis

Temperaturen kann das Gerät schon bei der Lagerung oder beim Transport ausgesetzt 
sein.

Störung Ursache Behebung
Das Wasser wird nicht warm und die 
Signallampe leuchtet nicht.

Der Sicherheitstemperaturbegrenzer 
hat angesprochen, weil der Regler 
defekt ist.

Beheben Sie die Fehlerursache. Tau-
schen Sie den Regler aus.

Der Sicherheitstemperaturbegrenzer 
hat angesprochen, weil die Tempera-

Drücken Sie die Rückstelltaste (siehe 
Abbildung).

Das Wasser wird nicht warm und die 
Signallampe leuchtet.

Der Heizkörper ist defekt. Tauschen Sie den Heizkörper aus. 

Das Wasser wird nicht warm genug 
und die Signallampe leuchtet.

Der Temperaturregler ist defekt. Tauschen Sie den Temperaturregler 
aus.

Die Aufheizzeit ist sehr lang und die 
Signallampe leuchtet.

Der Heizkörper ist verkalkt. Entkalken Sie den Heizkörper.

Das Sicherheitsventil tropft bei ausge-
schalteter Heizung.

Der Ventilsitz ist verschmutzt. Reinigen Sie den Ventilsitz.

Der Wasserdruck ist zu hoch. Installieren Sie ein Druckminderventil.

Rückstelltaste Sicherheitstemperaturbegrenzer

 F 

 WARNUNG Stromschlag
Führen Sie alle elektrischen Anschluss- und Installationsarbeiten nach Vorschrift aus.
Trennen Sie vor allen Arbeiten das Gerät allpolig von der Netzspannung.

Wenn Sie das Gerät entleeren müssen, beachten Sie das Kapitel „Gerät entleeren“.

14.1 Sicherheitsventil prüfen
 » Prüfen Sie das Sicherheitsventil regelmäßig.

14.2 Gerät entleeren

 WARNUNG Verbrennung
Beim Entleeren kann heißes Wasser austreten.

Falls der Speicher für Wartungsarbeiten oder bei Frostgefahr zum Schutz der gesamten Installation entleert 
werden muss, gehen Sie folgendermaßen vor:
 »

 » Öffnen Sie die Warmwasserventile aller Entnahmestellen, bis das Gerät entleert ist.
 » Lassen Sie Restwasser am Sicherheitsventil ab.

14.3 
 »

aus.
 » Entscheiden Sie danach, in welchen Zeitabständen die weiteren Prüfungen durchgeführt werden.
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14.4 Entkalken
 » Entnehmen Sie lose Kalkablagerungen aus dem Behälter.
 » Sofern notwendig, entkalken Sie den Innenbehälter mit handelsüblichen Entkalkungsmitteln.
 »

Schutzanode nicht mit Entkalkungsmitteln.

14.5 Korrosionsschutzwiderstand
nicht beschädigt oder 

entfernt wird. Bauen Sie den Korrosionsschutzwider stand nach dem Austausch wieder ordnungs gemäß 
ein.

OVK

 G 

LOVK

 H 

14.6 Elektrische Anschlussleitung austauschen

 GEFAHR Stromschlag
Die elektrische Anschlussleitung darf bei Beschädigung oder Austausch nur durch einen 
vom Hersteller berechtigten Fachhandwerker mit dem originalen Ersatzteil ersetzt werden.

14.7 Regler-Begrenzer-Kombination austauschen

 I 

OVK
1 Regler-Fühler
2 Begrenzer-Fühler

LOVK
1 Begrenzer-Fühler
2 Regler-Fühler
 » Stecken Sie den Regler-Fühler und den Begrenzer-Fühler bis zum Anschlag in die Fühlerhülse.

15.1 Maße und Anschlüsse

OVK L

 J 

   OVK 80 L OVK 120 L OVK 150 L OVK 200 L
a10 Gerät Höhe mm 871 1178 1410 1715
b02 Durchführung elektr. Leitungen I       
b03 Durchführung elektr. Leitungen II Verschraubung  PG 16 PG 16 PG 16 PG 16
c01 Kaltwasser Zulauf Außengewinde  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
c06 Warmwasser Auslauf Außengewinde  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
c10 Zirkulation Außengewinde  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
 Höhe mm 660 752 907 1112
d33 Wärmeerzeuger Vorlauf Außengewinde  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
d34 Wärmeerzeuger Rücklauf Außengewinde  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
i13 Wandaufhängung Höhe mm 523 825 1064 1364
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OVK P

 K 

   OVK 80 P OVK 120 P OVK 150 P OVK 200 P
a10 Gerät Höhe mm 871 1178 1410 1715
b02 Durchführung elektr. Leitungen I       
b03 Durchführung elektr. Leitungen II Verschraubung  PG 16 PG 16 PG 16 PG 16
c01 Kaltwasser Zulauf Außengewinde  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
c06 Warmwasser Auslauf Außengewinde  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
c10 Zirkulation Außengewinde  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
 Höhe mm 660 752 907 1112
d33 Wärmeerzeuger Vorlauf Außengewinde  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
d34 Wärmeerzeuger Rücklauf Außengewinde  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
i13 Wandaufhängung Höhe mm 523 825 1064 1364

LOVK

 L 

   LOVK 80 LOVK 120 LOVK 150 LOVK 200
a20 Gerät Breite mm 871 1178 1410 1715
b02 Durchführung elektr. Leitungen I       
b03 Durchführung elektr. Leitungen II Verschraubung  PG 16 PG 16 PG 16 PG 16
c01 Kaltwasser Zulauf Außengewinde  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
c06 Warmwasser Auslauf Außengewinde  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
c10 Zirkulation Außengewinde  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
d33 Wärmeerzeuger Vorlauf Außengewinde  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A

Abstand seitlich mm 390 479 729 1034
d34 Wärmeerzeuger Rücklauf Außengewinde  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
i13 Wandaufhängung Abstand mm 520 830 1060 1350

Wandaufhängung

 M 

15.2 Elektroschaltplan

 N 
1 Anschlussklemme
2 Sicherheitstemperaturbegrenzer
3 Temperaturregler
4 Signallampe für Betriebsanzeige
5 Heizkörper
6 elektrischer Widerstand 560 Ohm
7 Anode
8 Behälter

15.3 Störfallbedingungen
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15.4 Datentabelle

  OVK 
80 L

OVK 
80 P

OVK 
120 L

OVK 
120 P

OVK 
150 L

OVK 
150 P

OVK 
200 L

OVK 
200 P

  232811 232812 232813 232814 232815 232816 232817 232818
Hydraulische Daten
Nenninhalt l 76 76 117 117 148 148 196 196

 l 128 128 209 209 278 278 395 395

Druckverlust im Wärmeüber-
trager (720l)

MPa 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Druckverlust im Wärmeüber-
trager (900l)

MPa 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Elektrische Daten
Anschlussleistung ~ 230 V kW 2 2 2 2 2 2 2 2
Nennspannung V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 
Phasen  1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Betriebsart Einkreis  X X X X X X X X

h 2,13 2,13 3,20 3,20 4,00 4,00 3,55 3,55
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich 5-80 5-80 5-80 5-80 5-80 5-80 5-80 5-80
Max. zulässiger Druck MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Max. zulässiger Druck im 
Wärmeübertrager

MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Prüfdruck MPa 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Max. zulässige Temperatur 95 95 95 95 95 95 95 95
Max. Durchflussmenge l/min 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5
Min. Einlasswasserdruck MPa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Max. Einlasswasserdruck MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Energetische Daten
Bereitschaftsenergiever- kWh 0,89 0,89 1,19 1,19 1,42 1,42 1,80 1,80

Wärmeleistungen
Wärmeleistung von Wärme-
übertrager (720l) (Zulauftem-

-

kW 9,2 9,2 9,8 9,8 10,3 10,3 10,8 10,8 

Wärmeleistung von Wärme-
übertrager (900l) (Zulauftem-

-

kW 10,3 10,3 10,7 10,7 11,1 11,1 11,6 11,6 

Ausführungen
Farbe  weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß
Schutzart (IP)  IP25 IP25 IP25 IP25 IP25 IP25 IP25 IP25
Bauart geschlossen  X X X X X X X X
Elektroanschlusskabel  X X X X X X X X
Elektroanschlusskabel Länge 
ca.

mm 950 950 950 950 950 950 950 950

Dimensionen
Höhe mm 871 871 1178 1178 1410 1410 1715 1715
Tiefe mm 520 520 520 520 520 520 520 520
Durchmesser mm 510 510 510 510 510 510 510 510
Gewichte
Gewicht leer kg 39,7 39,7 50,6 50,6 57,7 57,7 69 69
Gewicht gefüllt kg 115,7 115,7 167,6 167,6 205,7 205,7 265 265

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


23 

DEINSTALLATION 

  LOVK 80 LOVK 120 LOVK 150 LOVK 200
  232819 232821 232823 232825
Hydraulische Daten
Nenninhalt l 76 117 148 196

l 137 181 270 313
Druckverlust im Wärmeübertrager (720l) MPa 0,004 0,004 0,004 0,004
Druckverlust im Wärmeübertrager (900l) MPa 0,005 0,005 0,005 0,005
Elektrische Daten
Anschlussleistung ~ 230 V kW 2 2 2 2
Nennspannung V 230 230 230 230
Phasen  1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Frequenz Hz 50/- 50/- 50/- 50/-
Betriebsart Einkreis  X X X X

h 2,22 3,42 4,3 5,78
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich 5-80 5-80 5-80 5-80
Max. zulässiger Druck MPa 0,6 0,6 0,6 0,6
Prüfdruck MPa 0,2 0,2 0,2 0,2
Max. zulässige Temperatur 95 95 95 95
Max. Durchflussmenge l/min 23,5 23,5 23,5 23,5
Min. Einlasswasserdruck MPa 0,1 0,1 0,1 0,1
Max. Einlasswasserdruck MPa 0,6 0,6 0,6 0,6
Energetische Daten

kWh 1,29 1,69 1,97 2,31
Wärmeleistungen
Wärmeleistung von Wärmeübertrager (720l) (Zu- kW 9,2 9,8 10,3 10,8 

Wärmeleistung von Wärmeübertrager (900l) (Zu- kW 10,3 10,7 11,1 11,6 

Ausführungen
Farbe  weiß weiß weiß weiß
Schutzart (IP)  IP25 IP25 IP25 IP25
Bauart geschlossen  X X X X
Elektroanschlusskabel  X X X X
Elektroanschlusskabel Länge ca. mm 950 950 950 950
Dimensionen
Breite mm 871 1178 1410 1715
Tiefe mm 538 538 538 538
Durchmesser mm 510 510 510 510
Gewichte
Gewicht leer kg 42,2 54,1 61,2 72,5
Gewicht gefüllt kg 118,2 171,1 209,2 268,5
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DEGARANTIE, UMWELT UND RECYCLING 

Unter Einhaltung der in diesem Handbuch enthaltenen Hinweise und bei sachgemäßer Montage, Be-
nutzung und Wartung garantieren wir, dass unser Erzeugnis die gesamte Garantiefrist die den technischen 
Bedingungen entsprechenden vorgeschriebenen Eigenschaften bewahrt. Sollte dennoch während der 
Garantiezeit ein nicht durch den Benutzer oder höhere Gewalt (zum Beispiel Naturkatastrophe) ver-
ursachter Mangel auftreten, wird das Erzeugnis von uns kostenlos repariert. Für den Umtausch oder den 
Rücktritt vom Vertrag gelten die entsprechenden Bestimmungen des Zivilgesetzbuches.
Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für durch unsachgemäße Installation, Anschluss, Bedienung 
und Wartung des Gerätes entstandene Schäden.

Gültigkeit der Garantie
Die Garantiezeit für das Produkt beginnt mit dem Tag des Verkaufs (beziehungsweise dem Tag der Erst-
inbetriebnahme) an den Endkunden und dauert:
 5 Jahre für die emaillierten Behälter
 24 Monate für andere Teile und Zubehör

Die Garantiezeit verlängert sich bei anfallenden Garantiereparaturen um die für diese benötigte Dauer.

Bedingungen für die Gewährleistung der Garantie
 Richtig ausgefüllter Garantieschein, mit Angaben über den Verkaufstag, Unterschrift und Stempel 

der Verkaufsstelle, beziehungsweise Angabe des Installationsdatums, Unterschrift und Stempel 
des Fachbetriebs über die Inbetriebnahme des Gerätes (anfallende Kosten gehen zu Lasten des 
Kunden).

 Rechnung, Lieferschein oder sonstiger Kaufbeleg.

 Der Hersteller übernimmt keine Garantie für durch hartes Wasser und niedrige Wasser-
qualität entstandene Probleme.
Das Entfernen von Kalkablagerungen ist nicht Bestandteil der Garantie.

Reklamationsvorgang
Sollte es bei Betrieb des Gerätes zu einer Störung kommen, setzen Sie sich bitte mit einem der auf-
geführten Kundendienstzentren in Verbindung und teilen diesem die Störungsmerkmale mit. Geben Sie 
dabei bitte auch den auf dem Garantieschein angeführten Gerätetyp, die Seriennummer und das Kauf-
datum an.

 Demontieren Sie bitte das Gerät im Falle einer Störung nicht.
Um einen Mangel am Gerät beurteilen zu können, ist es erforderlich, dass der Service-
techniker mit dem Gerät unter denselben Bedingungen arbeiten kann, in denen das Gerät 
installiert und in Betrieb genommen wurde. 

Der Servicetechniker behebt die Störung oder trifft weitere Maßnahmen zur Erledigung Ihrer Reklamation. 
Nach der Garantiereparatur trägt der Servicetechniker das Datum, seine Unterschrift und in den Garantie-
schein ein und stempelt diesen ab.

Erlöschen der Garantie
 fehlender Garantieschein
 bei einem eindeutig durch unsachgemäßes Anbringen und Anschließen des Gerätes verursachtem 

Mangel
 falls das Gerät nicht gemäß den in dieser Anleitung angeführten Anweisungen benutzt wurde
 falls die Reparatur eine Firma durchgeführt hat, die über keine Berechtigung zur Reparatur unserer 

Erzeugnisse verfügt
 falls am Gerät unfachmännische Änderungen oder Eingriffe in dessen Konstruktion durchgeführt 

wurden
 fehlendes oder beschädigtes Typenschild

 entstandene Schäden am Gerät übernehmen wir keine Garantie.

-
führung behalten wir uns vor.

 Entsorgung von Altgeräten
Mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnete Geräte gehören nicht in die Mülltonne, 
sie werden gesondert gesammelt und entsorgt. Die Entsorgung unterliegt den jeweiligen 
Gesetzen und Vorschriften.
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CZINSTALACE 

11.1 

  

 » -

 »

 »

 E 

 »
 -

stupu. 
 »

 »

 »

 »  

 »

 »

 »

 »  
 »

11.1.1 
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CZINSTALACE 

  

-
látoru.

 
regulátor.

Regulátor teploty je vadný.

kamenem. kámen.

 F 

 VÝSTRAHA elektrický proud

14.1 
 »

14.2 

 
-

prázdnit, postupujte takto:
 »

 »

 »

14.3 
 »

 »
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CZINSTALACE 

14.4 
 »

 »

 » -

14.5 
. Antiko-

OVK

 G 

LOVK

 H 

14.6 

 
14.7 

 I 

OVK
1 
2 

LOVK
1 
2 
 »

15.1 

OVK L

 J 

   OVK 80 L OVK 120 L OVK 150 L OVK 200 L
a10 Výška mm 871 1178 1410 1715
b02       
b03  PG 16 PG 16 PG 16 PG 16
c01  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
c06  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
c10 Cirkulace  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
 Výška mm 660 752 907 1112
d33 Zdroj tepla vstup.strana  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
d34 Zdroj tepla vrat.tok  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
i13 Výška mm 523 825 1064 1364
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CZINSTALACE 

OVK P

 K 

   OVK 80 P OVK 120 P OVK 150 P OVK 200 P
a10 Výška mm 871 1178 1410 1715
b02       
b03  PG 16 PG 16 PG 16 PG 16
c01  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
c06  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
c10 Cirkulace  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
 Výška mm 660 752 907 1112
d33 Zdroj tepla vstup.strana  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
d34 Zdroj tepla vrat.tok  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
i13 Výška mm 523 825 1064 1364

LOVK

 L 

   LOVK 80 LOVK 120 LOVK 150 LOVK 200
a20 mm 871 1178 1410 1715
b02       
b03  PG 16 PG 16 PG 16 PG 16
c01  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
c06  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
c10 Cirkulace  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
d33 Zdroj tepla vstup.strana  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A

mm 390 479 729 1034
d34 Zdroj tepla vrat.tok  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
i13 Vzdálenost mm 520 830 1060 1350

 M 

15.2 

 N 
1 
2 
3 Regulátor teploty
4 
5 
6 
7 Anoda
8 Nádoba

15.3 
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CZINSTALACE 

15.4 

  OVK 
80 L

OVK 
80 P

OVK 
120 L

OVK 
120 P

OVK 
150 L

OVK 
150 P

OVK 
200 L

OVK 
200 P

  232811 232812 232813 232814 232815 232816 232817 232818

l 76 76 117 117 148 148 196 196
l 128 128 209 209 278 278 395 395

MPa 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

MPa 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

kW 2 2 2 2 2 2 2 2
V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 

Fáze  1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Frekvence Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

 X X X X X X X X
 h 2,13 2,13 3,20 3,20 4,00 4,00 3,55 3,55

5-80 5-80 5-80 5-80 5-80 5-80 5-80 5-80
Max. dovolený tlak MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

-
ku tepla

MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

MPa 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
95 95 95 95 95 95 95 95

l/min 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5
Min. tlak vody na vstupu MPa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Max. tlak vody na vstupu MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

kWh 0,89 0,89 1,19 1,19 1,42 1,42 1,80 1,80
Tepelný výkon

- kW 9,2 9,2 9,8 9,8 10,3 10,3 10,8 10,8 

- kW 10,3 10,3 10,7 10,7 11,1 11,1 11,6 11,6 

Barva  
 IP25 IP25 IP25 IP25 IP25 IP25 IP25 IP25
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X

kabelu cca
mm 950 950 950 950 950 950 950 950

Výška mm 871 871 1178 1178 1410 1410 1715 1715
Hloubka mm 520 520 520 520 520 520 520 520
Prumer mm 510 510 510 510 510 510 510 510
Hmotnosti

kg 39,7 39,7 50,6 50,6 57,7 57,7 69 69
kg 115,7 115,7 167,6 167,6 205,7 205,7 265 265
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CZINSTALACE 

  LOVK 80 LOVK 120 LOVK 150 LOVK 200
  232819 232821 232823 232825

l 76 117 148 196
l 137 181 270 313

MPa 0,004 0,004 0,004 0,004
MPa 0,005 0,005 0,005 0,005

kW 2 2 2 2
V 230 230 230 230

Fáze  1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Frekvence Hz 50/- 50/- 50/- 50/-

 X X X X
h 2,22 3,42 4,3 5,78

5-80 5-80 5-80 5-80
Max. dovolený tlak MPa 0,6 0,6 0,6 0,6

MPa 0,2 0,2 0,2 0,2
95 95 95 95

l/min 23,5 23,5 23,5 23,5
Min. tlak vody na vstupu MPa 0,1 0,1 0,1 0,1
Max. tlak vody na vstupu MPa 0,6 0,6 0,6 0,6

kWh 1,29 1,69 1,97 2,31
Tepelný výkon

kW 9,2 9,8 10,3 10,8
kW 10,3 10,7 11,1 11,6

Barva  
 IP25 IP25 IP25 IP25
 X X X X
 X X X X

mm 950 950 950 950

mm 871 1178 1410 1715
Hloubka mm 538 538 538 538
Prumer mm 510 510 510 510
Hmotnosti

kg 42,2 54,1 61,2 72,5
kg 118,2 171,1 209,2 268,5
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CZ 

Platnost záruky

Podmínky pro poskytování záruky

 vody.

 
 

Zánik záruky

 chemickými nebo elektrochemickými vlivy záruku neposkytujeme.
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CZ 

PRODEJ

Typ
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SKŠPECIÁLNE POKYNY 

 -

-

 Deti sa s 
 

 -
jky. -

 

originálny náhradný diel.
 

 Dbajte na minimálny a maximálny vstupný tlak vody (pozri kapitolu 

 Zariadenie je pod tlakom. -
ká expanzná voda.

 

 -
ba / Vypustenie zariadenia.

 
 -

ventil.
 -

 -
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OBSLUHA SK

 Upozornenie

1.1 

1.1.1 

 
 »

1.1.2 

Symbol

 

Poranenie

 

 
 

 

Popálenie
(popálenie, obarenie)

1.1.3 

SIGNÁLNE SLOVO Význam
-

VO
Pokyny, ktorých nerešpektovanie 

VÝSTRAHA Pokyny, ktorých nerešpektovanie 
-

POZOR Pokyny, ktorých nerešpektovanie 

1.2 

 Upozornenie

 »

Symbol

 

Materiálne škody

 

 »  
krokom.

 A 

1.3 

 Upozornenie

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


45 

OBSLUHA SK

2.1 

 
 

 

2.2 

 

 VÝSTRAHA Poranenie
-

  

 
 Upozornenie

 
 »

2.3 

 smernice o elektromagnetickej kompatibilite,
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OBSLUHA SK

3 

tepla.
 V závislosti od napájania 

 

 

 
 

ani poistný ventil.

OVK

 A 

LOVK

 B 
1 
2 
* Protimrazová ochrana
E 
max 

 C 
1 
2 
3 

4.1   
 » -

 » -
nu. 
siete.
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OBSLUHA SK

 » -

 »  Odborný reme-

 »  Na ošetrovanie a 

 »  -
  Odborný 

 »  -

 » -
natými usadeninami.

6 

Voda sa nezohrieva a signálne svetlo 
nesvieti.

Skontrolujte poistky domovej inštalá-
cie.

-
nálne svetlo svieti.

Nastavte vyššiu teplotu.

 
odbere vody.

-
vádzkový stav nezhasne. 

-
gulátor alebo sprchovaciu hlavicu.

 

 D 
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SKINŠTALÁCIA 

7 
-

7.1 
-

7.2 Predpisy, normy a ustanovenia

 Upozornenie

8.1 

 Poistný ventil
 Indikátor teploty
 Zátka (1 x G 3/4)

OVK
 

LOVK
 
 

9.1 
 Dbajte pri tom na to, aby mala stena 

-

OVK

strany.

LOVK

9.2 

 Upozornenie

-

 »
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SKINŠTALÁCIA 

OVK
 »  -

 »  

 » Vyrovnajte zariadenie vo vodorovnej polohe.

LOVK
 »

 »  -

10.1 

 
10.1.1 

 

10.1.2 

 Upozornenie

ventil.

 »
vody. 
ventil.

 »

 »
miestnosti.

 »
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SKINŠTALÁCIA 

10.2 

 
predpisov.

  

 
  

10.3 

 P -
ploty. 
 »

 »

 -

 »  
 » -
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SKINŠTALÁCIA 

11.1 

 Upozornenie
 

 »

 »

 »

 E 

 »
 „Priechodka elektr. vedenia I“

zlomu. „Priechodka elektr. vedenia I“
 »

 » -

 »

 »  -

 »

 »

 » .
 »  Dbajte pri tom na vypnutie regulátora teploty.
 »

11.1.1 Odovzdanie zariadenia
 »

 »

 » Odovzdajte tento návod.

11.2 

 »

 » Zariadenie vyprázdnite. 
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SKINŠTALÁCIA 

 Upozornenie
 Týmto te-

Porucha
Voda sa nezohrieva a signálne svetlo 
nesvieti. zareagoval, lebo je chybný regulátor.

 
regulátor.

zareagoval, lebo teplota poklesla pod obrázok).

Voda sa nezohrieva a signálne svetlo 
svieti.

 

-
nálne svetlo svieti.

svetlo svieti.
Odvápnite ohrievacie teleso.

Poistný ventil kvapká pri vypnutom 

 F 

 
predpisov.

14.1 
 » Poistný ventil pravidelne kontrolujte.

14.2 Vypustenie zariadenia

 
celej inštalácie, postupujte nasledovne:
 »

 »

 »

14.3 
 »

 »
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SKINŠTALÁCIA 

14.4 
 »

 »

 » -

14.5 
. Odpor 

protikoróznej ochrany po výmene opätovne riadne namontujte.

OVK

 G 

LOVK

 H 

14.6 

 -

14.7 

 I 

OVK
1 
2 

LOVK
1 
2 
 »

15.1 

OVK L

 J 

   OVK 80 L OVK 120 L OVK 150 L OVK 200 L
a10 Výška mm 871 1178 1410 1715
b02       
b03 Priechodka  PG 16 PG 16 PG 16 PG 16
c01  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
c06 Teplá voda výtok  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
c10 Cirkulácia  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
 Výška mm 660 752 907 1112
d33  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
d34 Externý zdroj tepla spätný tok  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
i13 Zavesenie na stenu Výška mm 523 825 1064 1364
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SKINŠTALÁCIA 

OVK P

 K 

   OVK 80 P OVK 120 P OVK 150 P OVK 200 P
a10 Výška mm 871 1178 1410 1715
b02       
b03 Priechodka  PG 16 PG 16 PG 16 PG 16
c01  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
c06 Teplá voda výtok  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
c10 Cirkulácia  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
 Výška mm 660 752 907 1112
d33  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
d34 Externý zdroj tepla spätný tok  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
i13 Zavesenie na stenu Výška mm 523 825 1064 1364

LOVK

 L 

   LOVK 80 LOVK 120 LOVK 150 LOVK 200
a20 mm 871 1178 1410 1715
b02       
b03 Priechodka  PG 16 PG 16 PG 16 PG 16
c01  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
c06 Teplá voda výtok  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
c10 Cirkulácia  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
d33  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A

mm 390 479 729 1034
d34 Externý zdroj tepla spätný tok  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
i13 Zavesenie na stenu mm 520 830 1060 1350

Zavesenie na stenu

 M 

15.2 

 N 
1 Pripojovacia svorka
2 
3 Termostat
4 
5 Ohrievacie teleso
6 Elektrický odpor 560 ohmov
7 Anóda
8 

15.3 
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SKINŠTALÁCIA 

15.4 

  OVK 
80 L

OVK 
80 P

OVK 
120 L

OVK 
120 P

OVK 
150 L

OVK 
150 P

OVK 
200 L

OVK 
200 P

  232811 232812 232813 232814 232815 232816 232817 232818

l 76 76 117 117 148 148 196 196
- l 128 128 209 209 278 278 395 395

MPa 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

MPa 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

kW 2 2 2 2 2 2 2 2
V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 

Fázy  1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Frekvencia Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

-
hový

 X X X X X X X X

 h 2,13 2,13 3,20 3,20 4,00 4,00 3,55 3,55

Rozsah nastavenia teploty 5-80 5-80 5-80 5-80 5-80 5-80 5-80 5-80
Max. dovolený tlak MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

tepla
MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Kontrolný tlak MPa 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Max. dovolená teplota 95 95 95 95 95 95 95 95

l/min 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5
Min. vstupný tlak vody MPa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Max. vstupný tlak vody MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Pohotovostná spotreba elekt- kWh 0,89 0,89 1,19 1,19 1,42 1,42 1,80 1,80

Vykurovacie výkony

-

kW 9,2 9,2 9,8 9,8 10,3 10,3 10,8 10,8 

-

kW 10,3 10,3 10,7 10,7 11,1 11,1 11,6 11,6 

Vyhotovenia
Farba  biela biela biela biela biela biela biela biela
Druh krytia (IP)  IP25 IP25 IP25 IP25 IP25 IP25 IP25 IP25
Typ konštrukcie zatvorený  X X X X X X X X

 X X X X X X X X
-

jenia cca
mm 950 950 950 950 950 950 950 950

Rozmery
Výška mm 871 871 1178 1178 1410 1410 1715 1715

mm 520 520 520 520 520 520 520 520
Priemer mm 510 510 510 510 510 510 510 510
Hmotnosti

kg 39,7 39,7 50,6 50,6 57,7 57,7 69 69
kg 115,7 115,7 167,6 167,6 205,7 205,7 265 265
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SKINŠTALÁCIA 

  LOVK 80 LOVK 120 LOVK 150 LOVK 200
  232819 232821 232823 232825

l 76 117 148 196
 l 137 181 270 313

MPa 0,004 0,004 0,004 0,004
MPa 0,005 0,005 0,005 0,005

kW 2 2 2 2
V 230 230 230 230

Fázy  1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Frekvencia Hz 50/- 50/- 50/- 50/-

 X X X X
h 2,22 3,42 4,3 5,78

Rozsah nastavenia teploty 5-80 5-80 5-80 5-80
Max. dovolený tlak MPa 0,6 0,6 0,6 0,6
Kontrolný tlak MPa 0,2 0,2 0,2 0,2
Max. dovolená teplota 95 95 95 95

l/min 23,5 23,5 23,5 23,5
Min. vstupný tlak vody MPa 0,1 0,1 0,1 0,1
Max. vstupný tlak vody MPa 0,6 0,6 0,6 0,6

kWh 1,29 1,69 1,97 2,31

Vykurovacie výkony
kW 9,2 9,8 10,3 10,8 

kW 10,3 10,7 11,1 11,6 

Vyhotovenia
Farba  biela biela biela biela
Druh krytia (IP)  IP25 IP25 IP25 IP25
Typ konštrukcie zatvorený  X X X X

 X X X X
mm 950 950 950 950

Rozmery
mm 871 1178 1410 1715
mm 538 538 538 538

Priemer mm 510 510 510 510
Hmotnosti

kg 42,2 54,1 61,2 72,5
kg 118,2 171,1 209,2 268,5
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Problem Przyczyna
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